
Optoelektronicky modul pre ovladanie
elektromagnetického ventilu WBS-6PTL/E

U�ivate¾ský manuál
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1. Technické údaje
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2. Inštalácia
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3. Riešenie problémov

- 2 - CN: 025289 - 900

Výrobca:SENZOR s.r.o. Košice
Park Angelinum 19, 040 04, SR
Tel.:+42155-622 30 13,622 40 74
Fax.:+42155-622 29 02

Var.1/06

Dôle�ité upozornenia

Nepou�ívajte mechanické èistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, èpavku, kyseliny
so¾nej, kyseliny fosforeènej, kyseliny octovej a chlóru.

Poznámka
Elektromagnetický ventil nieje súèas�ou dodávky

Neteèie voda

Zní�ený prietok
vody

Stále teèie voda

Problém

Zatvorený gu¾ový ventil
Chyba napájania
Pokazený snímaè

Upchaný filter

Pokazený elektromagnetický
Ventil

Príèina

Odpojeny ventil od snímaèa

Odstránenie závady

Otvori�
Skontrolova� napájanie
Zavola� servis

Vyèisti� filter

Zastavi� gu¾ový ventil
a vola� servis

gu¾ový ventil

Skontrolova� pripojenie


